
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
+48 67 255 22 40
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl 
adres e-Doręczeń: AE:PL-17197-15720-EBEFB-24
BDO: 000363554

Czarnków, 5 listopada 2025 r.

ON-HK.9020.288.2025

Alina Stoińska
+48 413109810

Sprawę 
prowadzi:

montoring.wody.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W GULCZU 

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody przeprowadzonych w ramach planu 
pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, wykonanych przez  Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, ul. Wojska 
Polskiego 43 oraz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu: Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych, 61-705 Poznań 
ul. Noskowskiego 21 i Laboratorium Aparatury Specjalnej, 61-707 Poznań ul. Libelta 36,  
w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze 
„BIOCHEMIK”, 64-920 Piła ul. Strefowa 15, przeprowadzonych w ramach kontroli 
wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, pobranej:

13.10.2025 r., przez  pracownika laboratorium w następujących punktach:

• stacja uzdatniania wody w Gulczu - sprawozdanie z badań 5813/10/25 z 17.10.2025 r.,
• sieć Gulcz, szkoła podstawowa w Gulczu - sprawozdanie z badań 5814/10/25 

z 17.10.2025 r.,
• sieć Gulcz, ul. Dworcowa, hydrant - sprawozdanie z badań 5815/10/25 z 17.10.2025 r.,

oraz pobranej 21.10.2025 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Gulczu, w punktach:

• sieć Gulcz ul. Widokowa 1 - sprawozdanie z badań 1672/W/25 z 24.10.2025 r.,
N/4422/2025 z 29.10.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, stwierdza, że woda dostarczana 
do sieci z wodociągu publicznego w Gulczu spełnia wymagania, w tym w zakresie ogólnej 
liczby mikroorganizmów w 22ºC, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  2017 poz. 2294) z 
zastrzeżeniem, iż mętność w wodzie pobranej z hydrantu na ul. Dworcowej wyniosła 13 
NTU, przy wartości zalecanej 1 NTU. Jednocześnie zawartość żelaza i manganu w 
przedmiotowej próbie była zgodna z wymaganiami i wyniosła: mangan < 10 µg/l, przy 
wartości dopuszczalnej 50 µg/l, żelazo 137 µg/l, przy wartości dopuszczalnej 200 µg/l.
W związku z powyższym wskazane jest wykonanie powtórnych badań mętności w tym 
punkcie i podjęcie działań mających na celu utrzymanie urządzeń i sieci wodociągowej 
w stanie zapewniającym  zaopatrzenie konsumentów w wodę o  właściwej jakości .
  
Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze. 
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Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi  (Dz.U.2017 poz. 2294).

Julita Pawłowska-Dudziak
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/ 

Załączniki 2: 
sprawozdanie z badań nr 1672/W/25 z  24.10.2025 r.,
sprawozdanie z badań nr N/4422/2025 z 29.10.2025 r.

Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. 64-730 Wieleń, ul. Błonie 29   
2.Pani Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia
3.ON-HK aa          
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